
电力突发事件应急演练导则
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前    言

为指导和规范电力突发安全事件应急演练的组织与开展，提高应急演练的效果和科学性，依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《电力监管条例》、《国家处置电网大面积停电事件应急预案》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》等有关文件制定本导则。

本导则是国家电力监管委员会组织编写的电力应急预案编制和应急演练规范系列文件的组成部分。各级政府、电力企业、电力用户组织开展电力突发事件应急演练时应参照本导则要求，规范应急演练的策划、准备、组织实施以及评估总结等各环节。

本导则的附录A和附录B分别为应急演练案例和应急演练流程图，供参考使用。

本导则由国家电力监管委员会提出并负责解释。
1 适用范围

    本导则对电力突发事件应急演练（以下简称“应急演练”）的基本程序、内容、组织、实施与评估等方面做出一般性规定，适用于各级政府、电力企业、电力用户组织开展的应急演练活动。

2 规范性引用文件

下列文件中条款通过本导则引用而成为本导则的条款。引用文件如有修订或更新，使用本导则各方应研究使用这些文件的最新版本。

《国家突发公共事件总体应急预案》(国发[2005]11号)

《国家处置电网大面积停电事件应急预案》（国办函[2005]44号）

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T 9002-2006）

《电力企业综合应急预案编制导则》

《电力企业专项应急预案编制导则》

《电力企业现场处置方案编制导则》
3 术语和定义

3.1 突发事件 

指突然发生，造成或者可能造成人员伤亡、电力设备损坏、电网大面积停电、环境破坏等危及电力企业、社会公共安全稳定，需要采取应急处置措施予以应对的紧急事件。

3.2 应急预案

    指针对可能发生的各类突发事件，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。

3.3 应急演练 

指针对突发事件风险和应急保障工作要求，由相关应急人员在预设条件下，按照应急预案规定的职责和程序，对应急预案的启动、预测与预警、应急响应和应急保障等内容进行应对训练。
4 应急演练目的与原则

4.1 目的

（1）检验突发事件应急预案，提高应急预案针对性、实效性和操作性。

（2）完善突发事件应急机制，强化政府、电力企业、电力用户相互之间的协调与配合。

（3）锻炼电力应急队伍，提高电力应急人员在紧急情况下妥善处置突发事件的能力。

（4）推广和普及电力应急知识，提高公众对突发事件的风险防范意识与能力。

（5）发现可能发生事故的隐患和存在问题。

4.2 原则

（1）依法依规，统筹规划。应急演练工作必须遵守国家相关法律、法规、标准及有关规定，科学统筹规划，纳入各级政府、电力企业、电力用户应急管理工作的整体规划，并按规划组织实施。

（2）突出重点，讲求实效。应急演练应结合本单位实际，针对性设置演练内容。演练应符合事故/事件发生、变化、控制、消除的客观规律，注重过程、讲求实效，提高突发事件应急处置能力。

（3）协调配合，保证安全。应急演练应遵循“安全第一”的原则，加强组织协调，统一指挥，保证人身、电网、设备及人民财产、公共设施安全，并遵守相关保密规定。

5 应急演练分类

5.1 综合应急演练

由多个单位、部门参与的针对综合应急预案或多个专项应急预案开展的应急演练活动，其目的是在一个或多个部门（单位）内针对多个环节或功能进行检验，并特别注重检验不同部门（单位）之间以及不同专业之间的应急人员的协调性及联动机制。 

其中，社会综合应急演练由政府相关部门、电力监管机构、电力企业、电力用户等多个单位共同参加。
5.2 专项应急演练

针对本单位突发事件专项应急预案以及其他专项预案中涉及自身职责而组织的应急演练。其目的是在一个部门或单位内针对某一个特定应急环节、应急措施、或应急功能进行检验。
6 应急演练形式

6.1 实战演练

由相关参演单位和人员，按照突发事件应急预案或应急程序，以程序性演练或检验性演练的方式，运用真实装备，在突发事件真实或模拟场景条件下开展的应急演练活动。其主要目的是检验应急队伍、应急抢险装备等资源的调动效率以及组织实战能力，提高应急处置能力。

6.1.1 程序性演练
根据演练题目和内容，事先编制演练工作方案和脚本。演练过程中，参演人员根据应急演练脚本，逐条分项推演。其主要目的是熟悉应对突发事件的处置流程，对工作程序进行验证。

6.1.2 检验性演练

演练时间、地点、场景不预先告知，由领导小组随机控制，有关人员根据演练设置的突发事件信息，依据相关应急预案，发挥主观能动性进行响应。其主要目的是检验实际应急响应和处置能力。

6.2 桌面演练

由相关参演单位人员，按照突发事件应急预案，利用图纸、计算机仿真系统、沙盘等模拟进行应急状态下的演练活动。其主要目的是使相关人员熟悉应急职责，掌握应急程序。

 除以上两种形式外, 应急演练也可采用其他形式进行。

7 应急演练规划与计划

7.1 规划

各级政府、电力企业、电力用户应针对突发事件特点对应急演练活动进行3-5年的整体规划，包括应急演练的主要内容、形式、范围、频次、日程等。

从实际需求出发，分析本地区、本单位面临的主要风险，根据突发事件发生发展规律，制定应急演练规划。各级演练规划要统一协调、相互衔接，统筹安排各级演练之间的顺序、日程、侧重点，避免重复和相互冲突，演练频次应满足应急预案规定。
7.2 计划

在规划基础上，制定具体的年度工作计划，包括：演练的主要目的、类型、形式、内容，主要参与演练的部门、人员，演练经费概算等。

8 应急演练准备

针对演练题目和范围，开展下述演练准备工作。

8.1 成立组织机构

根据需要成立应急演练领导小组以及策划组、技术组、保障组、评估组等工作机构，并明确演练工作职责、分工。

8.1.1 领导小组

（1）领导应急演练筹备和实施工作。

（2）审批应急演练工作方案和经费使用。

（3）审批应急演练评估总结报告。

（4）决定应急演练的其他重要事项。

8.1.2 策划组

（1）负责应急演练的组织、协调和现场调度。

（2）编制应急演练工作方案，拟定演练脚本。

（3）指导参演单位进行应急演练准备等工作。

（4）负责信息发布。
8.1.3 技术保障组

（1）负责应急演练安全保障方案制定与执行。

（2）负责提供应急演练技术支持，主要包括应急演练所涉及的调度通信、自动化系统、设备安全隔离等。

8.1.4 后勤保障组

（1）负责应急演练的会务、后勤保障工作。

（2）负责所需物资的准备，以及应急演练结束后物资清理归库。

（3）负责人力资源管理及经费使用管理等。

8.1.5 评估组

（1）负责根据应急演练工作方案，拟定演练考核要点和提纲，跟踪和记录应急演练进展情况，发现应急演练中存在的问题，对应急演练进行点评。

（2）负责针对应急演练实施中可能面临的风险进行评估。

（3）负责审核应急演练安全保障方案。

8.2 编写演练文件

8.2.1 应急演练工作方案

工作方案主要内容包括：

（1）应急演练目的与要求；
（2）应急演练场景设计：按照突发事件的内在变化规律，设置情景事件的发生时间、地点、状态特征、波及范围以及变化趋势等要素，进行情景描述。对演练过程中应采取的预警、应急响应、决策与指挥、处置与救援、保障与恢复、信息发布等应急行动与应对措施预先设定和描述；
（3）参演单位和主要人员的任务及职责；
（4）应急演练的评估内容、准则和方法，并制定相关具体评定标准；
（5）应急演练总结与评估工作的安排；
（6）应急演练技术支撑和保障条件，参演单位联系方式，应急演练安全保障方案等。

8.2.2 应急演练脚本

应急演练脚本是指应急演练工作方案的具体操作手册，帮助参演人员掌握演练进程和各自需演练的步骤。一般采用表格形式，描述应急演练每个步骤的时刻及时长、对应的情景内容、处置行动及执行人员、指令与报告对白、适时选用的技术设备、视频画面与字幕、解说词等。

    应急演练脚本主要适用于程序性演练。
8.2.3 评估指南

根据需要编写演练评估指南，主要包括：

（1）相关信息：应急演练目的、情景描述，应急行动与应对措施简介等；
（2）评估内容：应急演练准备、应急演练方案、应急演练组织与实施、应急演练效果等；
（3）评估标准：应急演练目的实现程度的评判指标；
（4）评估程序：针对评估过程做出的程序性规定。

8.2.4 安全保障方案

主要包括：

（1）可能发生的意外情况及其应急处置措施；
（2）应急演练的安全设施与装备；
（3）应急演练非正常终止条件与程序；
（4）安全注意事项。
8.3 落实保障措施

8.3.1 组织保障

    落实演练总指挥、现场指挥、演练参与单位（部门）和人员等，必要时考虑替补人员。

8.3.2 资金与物资保障

 落实演练经费、演练交通运输保障，筹措演练器材、演练情景模型。

8.3.3 技术保障

落实演练场地设置、演练情景模型制作、演练通信联络保障等。

8.3.4 安全保障

落实参演人员、现场群众、运行系统安全防护措施，进行必要的系统（设备）安全隔离，确保所有参演人员和现场群众的生命财产安全，确保运行系统安全。
8.3.5 宣传保障

根据演练需要，对涉及演练单位、人员及社会公众进行演练预告，宣传电力应急相关知识。

8.4 其他准备事项

根据需要准备应急演练有关活动安排，进行相关应急预案培训，必要时可进行预演。

9 应急演练实施

9.1 程序性实战演练实施

9.1.1 实施前状态检查确认

在应急演练开始之前，确认演练所需的工具、设备设施以及参演人员到位，检查应急演练安全保障设备设施，确认各项安全保障措施完备。
9.1.2 演练实施

（1）条件具备后，由总指挥宣布演练开始。

（2）按照应急演练脚本及应急演练工作方案逐步演练，直至全部步骤完成。

演练可由策划组随机调整演练场景的个别或部分信息指令，使演练人员依据变化后的信息和指令自主进行响应。

出现特殊或意外情况，策划组可调整或干预演练，若危及人身和设备安全时，应采取应急措施终止演练。

（3）演练完毕，由总指挥宣布演练结束。
9.2 检验性实战演练实施

9.2.1 实施前状态检查确认

在应急演练开始之前，确认演练条件具备，检查演练安全保障设备设施，确认各项安全保障措施完备。
9.2.2 演练实施

（1）演练实施可分为两种方式：

方式一：策划人员事先发布演练题目及内容，向参演人员通告事件情景，演练时间、地点、场景随机安排。

方式二：策划人员不事先发布演练题目及内容，演练时间、地点、内容、场景随机安排。

（2）有关人员根据演练指令，依据相应预案规定职责启动应急响应，开展应急处置行动。

（3）演练完毕，由策划人员宣布演练结束。

9.3 桌面演练实施

9.3.1 实施前状态检查确认

在应急演练开始之前，策划人员确认演练条件具备。
9.3.2 演练实施

（1）策划人员宣布演练开始。

（2）参演人员根据事件预想，按照预案要求，模拟进行演练活动，启动应急响应，开展应急处置行动。

（3）演练完毕，由策划人员宣布演练结束。

9.4 其他事项

9.4.1 演练解说

 在演练实施过程中，可以安排专人进行解说。内容包括演练背景描述、进程讲解、案例介绍、环境渲染等。

9.4.2 演练记录

演练实施过程要有必要的记录，分为文字、图片和声像记录，其中文字记录内容主要包括：

（1）演练开始和结束时间；
（2）演练指挥组、主现场、分现场实际执行情况；
（3）演练人员表现；
（4）出现的特殊或意外情况及其处置。

10 应急演练评估、总结与改进

10.1 评估

对演练准备、演练方案、演练组织、演练实施、演练效果等进行评估，评估目的是确定应急演练是否已达到应急演练目的和要求，检验相关应急机构指挥人员及应急响应人员完成任务的能力。

评估组应掌握事件和应急演练场景，熟悉被评估岗位和人员的响应程序、标准和要求；演练过程中，按照规定的评估项目，依推演的先后顺序逐一进行记录；演练结束后进行点评，撰写评估报告，重点对应急演练组织实施中发现的问题和应急演练效果进行评估总结。

10.2 总结

应急演练结束后，策划组撰写总结报告，主要包括以下内容：
（1）本次应急演练的基本情况和特点；
（2）应急演练的主要收获和经验；
（3）应急演练中存在的问题及原因；
（4）对应急演练组织和保障等方面的建议及改进意见；
（5）对应急预案和有关执行程序的改进建议；
（6）对应急设施、设备维护与更新方面的建议；
（7）对应急组织、应急响应能力与人员培训方面的建议等。

10.3 后续处置

10.3.1  文件归档与备案

应急演练活动结束后，将应急演练方案、应急演练评估报告、应急演练总结报告等文字资料，以及记录演练实施过程的相关图片、视频、音频等资料归档保存；对主管部门要求备案的应急演练，演练组织部门（单位）将相关资料报主管部门备案。

10.3.2  预案修订

    演练评估或总结报告认定演练与预案不相衔接，甚至产生冲突，或预案不具有可操作性，由应急预案编制部门按程序对预案进行修改完善。
10.4 持续改进

应急演练结束后，组织应急演练的部门（单位）应根据应急演练情况，对表现突出的单位及个人，给予表彰或奖励，对不按要求参加演练，或影响演练正常开展的，给予相应批评或处分。应根据应急演练评估报告、总结报告提出的问题和建议，督促相关部门和人员制定整改计划，明确整改目标，制定整改措施，落实整改资金，并跟踪督查整改情况。

附录A

A省电网大面积停电事件应急联合演练案例

（本参考案例属于程序性社会综合实战应急演练）

一、演练准备

（一）确定演练题目和范围

1、演练题目

根据《A省处置电网大面积停电事件应急预案》，确定题目为“A省电网大面积停电事件应急联合演练”。
2、范围

1）事故类型：因自然灾害引发A省Ⅱ级大面积停电事件。
2）事故涉及区域：A省中心城市B1、B2市。
3）事故涉及单位：A省政府及应急办、经贸委、公安厅等相关部门，A省电力监管机构，A省电力公司，A省相关发电企业，A省相关电力用户，B1、B2市对应的政府及其相关部门、相关电力企业和电力用户。
（二）成立演练组织机构

1、领导小组

组　长：主管副省长

副组长：省政府副秘书长、省应急办主任、省委宣传部副部长、B1市副市长、B2市副市长、省经贸委副主任、省电力公司总经理、电监办专员。

成  员：省发改委副主任、省公安厅副厅长、省交通厅副厅长、省卫生厅副厅长、省安全监管局副局长、省财政厅总会计师、省建设厅副厅长、省广电局副局长、省军区副参谋长、省武警总队副参谋长、区域空管部门负责人、省委外宣传办(省政府新闻办)副主任、省能源集团公司总经理助理、A省广电集团副总编辑、B1市政府副秘书长、B2市政府副秘书长、省电力公司副总经理、B1市供电公司总经理、B2市供电公司总经理等相关部门和单位负责人。

主要职责：组织领导演练工作，负责审定演练方案，部署演练任务，检查督促演练各项准备工作，督促演练的总结改进。
2、策划组

组  长：省电力应急办主任

成  员：省应急办副处长、省经贸委电力处副处长、电监办安全处处长、省电力公司安监部副主任、省电力公司生产部副主任、省电力公司营销部处长、省电力公司调度中心副主任及调度员、发电企业安监部副主任、省广电集团导演人员、参演重要用户相关人员。

主要职责：负责制订演练总体方案，协调演练的相关事宜，完成演练的相关准备工作，组织演练的实施及信息发布，指导参演单位进行应急演练准备等工作。
3、技术保障组

组  长：省经贸委副主任
成  员：省广电集团，省电力公司及调度中心自动化处、通信处、运行方式处，省通信管理局，公安交管部门，发电企业等单位相关人员。

主要职责：负责制定应急演练安全保障方案，负责制定和落实应急演练技术支持方案。

4、后勤保障组

组  长：省电力应急办副主任
成  员：省经贸委电力处副处长、电监办安全处副处长、省交通厅、省卫生厅、省民政厅相关处室负责人，省电力公司、发电企业、重要用户后勤部门负责人。

主要职责：负责应急演练后勤保障，落实演练所需物资和经费，统筹协调管理演练人员、经费。

5、评估组

组  长：国家级应急管理权威专家
成  员：国家应急管理专家、电力监管机构专家、大学及科研院所专家、电力企业专家。

主要职责：负责对应急演练进行评估，拟定演练考核提纲，跟踪记录演练情况，查找演练存在的问题。负责评估演练实施中存在的风险，审核演练安全保障方案。

（三）编写演练文件

1、应急演练工作方案

（1）演练目的与要求

检验各级政府和电力管理部门处置大面积停电事件应急预案的科学性、合理性和可操作性，进一步完善应急预案；磨合各级政府和电力行业处置大面积停电事件的应急机制，规范应对和处置大面积停电事件的程序和方法；锻炼各级处置大面积停电事件应急指挥机构和应急救援队伍，提高应急指挥和事故处置能力；教育广大群众增强停电危机意识，掌握在大面积停电事件发生时的应急技能。要求各参演单位领导高度重视，亲自领导、周密部署，参演人员积极认真、尽心尽责做好策划、准备、组织、实施、评估以及总结工作，确保本次演练取得圆满成功。

（2）演练课题

A省电网大面积停电事件应急联合演练。以B1、B2市电网超负荷用电和受雷雨大风天气影响，两市相继发生大面积停电事件（Ⅱ级事件），并引发次生、衍生灾害为背景，事发地电力、交通、金融、商场、医院、社区、生产企业等相关单位、部门、行业，依据大面积停电事件和引发次生、衍生灾害的实际情况，启动相应的应急预案，组织先期处置。B1、B2市政府按照大面积停电事件造成的危害程度、波及范围等，分别依据《B1市处置电网大面积停电事件应急预案》、《B2市处置电网大面积停电事件应急预案》启动应急响应程序。A省政府根据事态发展，按照《A省处置电网大面积停电事件应急预案》启动Ⅱ级大面积停电事件应急响应，开展社会救援、事故抢险、电力供应恢复等应急处置行动。

（3）演练方式

按照“政府领导、行业处置、分级负责、条块结合、属地为主”的原则，根据“政府统一指挥、部门联合行动、突出重点城市、防止次生衍生灾害、动员群众参与”的要求，采取省政府大面积停电事件应急指挥中心和B1市、B2市“二地三方六中心”同步实时视音频传输、实战和模拟相结合的方式组织实施。整个演练过程把领导指挥协调、部门互相配合、救援力量快速响应、信息报送和发布、专家分析研判、组织社会力量参与融为一体。

（4）演练时间地点

时间：20××年×月××日下午15：00。

地点：A省电力应急指挥中心，设在省政府应急指挥中心；B1市电力应急指挥中心，设在B1市供电公司大楼内；B1市相关事故处置演练现场，设在事发地；B2市电力应急指挥中心，设在B2市政府大院内；B2市相关事故处置演练现场，设在事发地；A省电力公司应急指挥中心，设在省电力公司大楼内；B1市供电公司应急指挥中心，设在B1市供电公司大楼内；B2市供电公司应急指挥中心设在B2市供电公司大楼内。

A省和B1、B2市大面积停电事件应急指挥部领导分别在各自应急指挥中心组织指挥和观摩演练；A省和B1、B2市电力部门应急指挥部领导分别在各自的应急指挥中心组织演练。

（5）演练场景设计

20××年×月××日下午15时，A省电网受飑线风、雷雨和外力破坏等因素影响，500千伏北河5401、北姆5403双线故障跳闸，天兰5455线严重过载，沿海电厂需要紧急减负荷2400兆瓦，B1市、B2市被迫大面积拉限电。与此同时，B2市电网220千伏潘桥变由于大风刮起的漂浮物引起220千伏母线短路故障全停；220千伏镇新2305、镇乐2306线由于大吊机碰线同杆双线跳闸。事故共造成B2市电网5站1厂全停，失去负荷1680兆瓦，占B2市电网负荷42%。B1市电网××厂燃机由于天然气供应不足，需要紧急停机一台；500千伏××变电站#1、＃2主变遭雷击引起#1、＃2主变跳闸，事故造成B1市电网共8站1厂全停，失去负荷2200兆瓦，占B1市电网总负荷35%。A省政府根据事态的发展和B1、B2两市大面积停电事件应急处置行动的需要，启动《A省处置电网大面积停电事件应急预案》Ⅱ级电网大面积停电事件应急响应，指挥应急处置行动。

（6）演练进程

1）信息报送

a、B1地调、B2地调向A省调报告事故情况。

b、A省调向A省电力公司应急指挥中心报告事故情况。

c、A省电力公司应急指挥中心向A省电力应急领导小组办公室报告事故情况。

d、B1供电公司向B1市电力应急领导小组办公室报告事故情况。

e、B2供电公司向B2市电力应急领导小组办公室报告事故情况。

f、B1市、B2市处置大面积停电事件应急指挥部进入应急状态，并启动两市处置电网大面积停电事件应急预案。

g、B1市、B2市处置大面积停电事件应急指挥中心向省处置大面积停电事件指挥部报告事故情况。

2）预警发布

事故发生后，省处置大面积停电事件应急指挥部办公室迅速召集指挥部各成员单位和应急专家，就事故影响范围、发展过程、抢险进度、预计恢复时间等内容进行研判。并及时通过有关媒体向公众发布B1、B2两市大面积停电的预警信息，减少公众恐慌情绪。B1、B2供电公司客户服务中心值班人员启动短信群发系统和供电公司互联网网站，向B1、B2市广大用电客户发送停电提示信息。B1、B2市和省政府召开新闻发布会，向社会发布相关信息。

3）先期处置

停电事故发生后，电力系统和交通、金融、商场、医院、社区、生产企业等广大用户，依据各自的应急预案，组织应急救援队伍、应急物资和装备，对受损变电站、输电线路等进行抢修，立即启用应急电源、备用电源供电，开展保证道路畅通、市场商场秩序稳定、医院正常运作、企业重点部位安全、社区生活有序等先期处置行动，并及时报告相关信息。

4）应急处置

随着大面积停电事故的不断扩大和事态发展，B1市、B2市和省电力系统、各级政府相继启动《处置电网大面积停电事件应急预案》应急响应程序，协调指挥大面积停电事故和次生、衍生事故的应急处置行动。省政府召开新闻发布会，及时向社会发布相关信息。
a、A省电力公司应急指挥调度。
b、B1市应急处置。

－ B1供电公司95598客户服务中心接到群众电话，向客户解释停电情况。

－ B1供电公司抢修车及人员出动，奔赴500kV××变电站事故现场，组织现场抢修。

－ 由于停电造成道路信号中断，电力事故抢修车辆在道路上遭堵塞，交警部门启动应急预案，就近交警立刻赶赴现场维护、指挥交通，确保抢修车辆顺利到达现场。

－ ××社区停电，由于夏季高温天气，居民酷热难耐，社区及时与各级部门沟通联系，做好广播宣传、治安、消暑等工作。

－ 省建设银行启动停电应急预案，投入备用电源供电。

－ 省电信有限公司××市分公司电信二枢纽发生停电事故，组织应急处置。

－ B1市商业银行停电应急处置。

－ B1市移动通信有限公司停电应急处置。

－ B1市××医院启动停电应急预案，开启应急电源，组织应急处置行动。

－ B1市排水有限公司泵站分公司采取应急措施，保障排污。

－ B1市××汽车发动机厂发生停电，全厂采取应急处置行动，防止发生次生、衍生事故。

－ B1市××饭店停电，及时启用应急电源，维持饭店治安秩序，对客人进行妥善安置。

－ B1市××牵变停电，××电铁调整方案，组织应急处置。

－ B1市××燃气电厂启动事故应急预案，进行保厂用电、保机组等应急处置。

c、B2市应急处置。
－ B2供电公司95598客户服务中心接到群众电话，向客户解释停电情况。

－ B2供电公司抢修车及人员出动，奔赴事故现场，组织现场抢修。

－ B2市××电厂煤机和燃油机组及相应的220kV系统全停，电厂启动事故应急预案，进行保厂用电、保机组等紧急处置行动。

－ B2市第二百货商场停电，商场启用应急电源，疏导顾客，维持商场秩序等。

－ 交通信号停电，B2市交警对市区道路交通进行人工指挥，疏导交通。

－ B2市第二医院停电，医院紧急启动备用电源、对病人进行妥善安排和救护工作、请求供电公司发电车增援等。

－ B2港停电，冷藏箱改由龙门吊应急供电，东卡口由龙门吊应急电源供电。

－ B2市国际机场停电，塔台、灯光站、候机楼等各现场重要保障单位及时启动柴油发电机、UPS、应急照明等自备电源。

－ B2市人民广播电台停电，启动停电应急预案，开启应急电源，保障电台正常运作。

－ B2市联通公司停电，启动应急预案，进行开启应急电源等应急处置行动。

－ B2市铁路南站启动停电应急预案，广播安抚旅客，维护车站秩序等。

－ B2市×××镇化工有限公司失去网供电，启动停电应急预案，启动备用保安电源，并疏散部分厂内人员。

－ B2市技嘉科技有限公司停电，启动应急预案，开启应急电源等，保证重点岗位正常运转。
－ B2市×××溪口抽水蓄能电站启动事故应急预案。

5）应急终止

a、省调向A省电力公司应急指挥中心报告电网恢复情况。

b、省电力公司应急指挥中心向A省电力应急指挥中心汇报电网恢复情况。

c、B1市处置大面积停电事件应急指挥中心向省电力应急指挥中心汇报B1地区电网恢复情况及事故处理进展情况。

d、B2市处置大面积停电事件应急指挥中心向省电力应急指挥中心汇报B2地区电网恢复情况及事故处理进展情况。

e、A省电力应急指挥中心研究决定，终止应急响应。

6）善后处理

省政府召开新闻发布会，向社会通报大面积停电事件应急处置情况。组织相关单位、部门和专家，对事件组织善后处理，并进行调查总结。
（7）演练评估

1）评估内容

应急演练准备、应急演练方案、应急演练组织、应急演练实施、应急演练效果等。

2）评估准则
a、坚持实事求是的原则。评估专家根据实际掌握的资料和真实的演练情况作为评估依据。

b、坚持科学评估的原则。评估前制定科学规范的评估标准和评价指标，确保评估的科学性。

c、坚持民主评议的原则。充分发挥专家特长，尊重专家意见，集思广益，在充分讨论的基础上形成评估报告。

d、坚持持续改进的原则。评估报告重在总结经验，查找不足，达到持续改进的目的。

3）评估方法

评估组应掌握事件和应急演练场景，熟悉被评估岗位和人员的响应程序、标准和要求；应急演练过程中，应按照应急演练内容所规定的评估项目，依推演的先后顺序逐一进行记录；应急演练结束后，对照考核要点和提纲，对演练做出评估总结，并在总结会上进行点评。

4）评估标准
根据演练目的实现程度制定评判标准。主要对演练方案、组织工作、演练过程、支持系统进行评估。
2、应急演练脚本

规定本次演练每个步骤的时刻和时长、对应的情景内容、处置动作、报告与指令、现场解说词、主屏画面等内容，见下表（部分摘录）。

	时间
	时长
	情景内容
	处置动作
	报告指令
	现场解说词
	画面
	备注

	-2：00：00
	
	
	开启、调试省应急指挥中心技术支持系统，技术保障人员到位，系统工作正常。演练总导演、导演、导播人员就位，通信调试正常，各项准备工作就绪，各部门、单位参演人员就位，准备工作就绪。内部点名完成。
	
	喂，喂，喂，现在是音响调试。
	主屏字幕：20××年A省电网大面积停电事件应急联合演练；左1：演练进程PPT；左2：省电力公司应急指挥中心；右1：B1市电力应急指挥中心；右2：B2市电力应急指挥中心。
	省会场

	-1：00：00
	
	第一次点名
	
	
	现在是××、B2市应急指挥中心演练会场分别对各自下级参演单位进行点名。
	主屏：轮切B1市、B2市主会场画面；分屏不变
	省会场

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……

	0:00:00
	30
	飑线风等灾害天气造成电力设备故障。
	播放：A省××地区遭受飑线风袭击，电力设施、设备受损场景。
	
	【解说员】：受强对流天气影响，A省部分地区突发飑线风和阵雨。大风刮起的异物造成500千伏交流线路跳闸；多处500千伏线路、220千伏变电站设备发生故障。
	
	省会场

	0:00:30
	30
	500kV北河5401、北姆5403线遭受飑线风袭击。
	
	网调告：A省调，我是××网调×××。15时500千伏北河5401、北姆5403双回线走廊发生飑线风灾害天气，双线跳闸。现天兰5455线严重过载，500千伏××变、××变、××变、××变电压严重偏低，请按照稳定限额紧急控制。
A省调：我是A省调××。马上执行。
	
	主屏：A省调收听画面
	省会场

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……

	0:18:30
	120
	B1市同步演练点：××医院实况演练介绍。
	播放B1市××医院同步演练场景。
	
	【解说员】：停电事故发生后，××医院立即组织人员维持人群秩序稳定，做好病人和家属的安慰疏导工作，保护病人安全。医院还通过各种渠道及时向院内的工作人员及病人通报，哪些科室受停电影响暂停，哪些科室正常工作。这能够给病人解决不必要的麻烦和防止混乱。××医院全年住院病人近3万人次，门诊病人53万人次。医院有很多先进而且昂贵的医疗设备。紧急停电，考验了医院的秩序控制能力，应变能力和疏导人员能力。
	
	B1市××医院同步演练点

	0:20:30
	120
	B2市同步演练点：二百实况演练介绍。
	播放B2市二百同步演练场景。
	
	【解说员】：现在看到的是××第二百货商场因电力故障停电，二百立即启动停电应急预案，各部门迅速按停电应急预案程序，组织实施顾客疏散，并通过广播通知员工和顾客，有序疏导顾客撤离。
	主屏：上一事件结束后导入右2屏内容
	B2市二百同步演练点

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……

	0:57:20
	30
	新闻发布会情景。
	
	【省政府新闻发言人】：各位记者：在省政府的统一指挥下，经过紧张的故障抢险，目前B1电网和B2电网主网架已恢复正常，停电负荷已恢复80%以上，全省现已解除电力II级应急响应状态，B1、B2市生产生活秩序也已基本恢复正常。
	
	
	省会场

	0:57:50
	30
	××向×副省长请示演练结束。
	××向×副省长请示。
	【省经贸委副主任××】：报告×副省长，20××年A省大面积停电事件应急联合演练完毕。请指示。
	
	
	省会场

	0:58:20
	10
	×副省长宣布演练结束。
	
	【×副省长】：我宣布，20××年A省电网大面积停电事件应急联合演练，现在结束！
	
	
	省会场

	0:58:30
	60
	
	
	【省政府×××副秘书长】：

1、 评审组组长对本次演练进行评估（15分钟）。
2、各级领导讲话（45分钟）。
	
	
	省会场

	1:59:30
	5 
	
	
	省政府×××副秘书长宣布演练工作结束。
	
	
	省会场


3、评估指南

（1）演练相关信息

（2）评估内容及标准

1）演练方案

a、针对性：演练方案针对实际运行中易出现且影响系统正常运行的情况。

b、操作性：演练方案设想的事故是可以处理的，并且有一定的规模和组合，有一定的难度。

c、灵活性：演练方案可以随实际演习出现的不定情况灵活变动（是否有备用方案）。

d、适度性：演练方案内容前后联系紧密，时间控制合理。

e、系统性：演练方案能够充分考虑到电网的运行情况。

f、广泛性：参演单位和人员具有较强的广泛性、典型性。

2）组织工作

a、上下配合：演练方案及进度与相关单位事先协调，过程互相衔接，了解彼此的方案、内容及进度。

b、机构完备：演练领导小组、试验工作组及相关参与单位相关专业人员完备，人员到位。

c、组成合理：演练参与主要人员搭配合理（最好与平时实际搭班相符）。

3）演练过程

a、判断准确、处理及时：参演人员对事故性质和故障点判断准确、迅速，没有差错；参演人员了解系统情况和事故具体原因后，及时处理事故、隔离故障点。

b、调令通畅、配合默契：上下级配合顺畅，及时准确沟通本单位和系统情况，参演单位、人员之间配合默契、分工明确、商讨充分、交流及时，模拟操作熟练、及时、规范。

c、急缓有序、行为规范：事故处理轻重缓急把握得当，重要、紧急的事故优先处理；事故处理按程序进行，调度用语标准、规范。

4）支持系统

a、指挥得当：总指挥全面协调演习进程，提前联系各参演单位导演，使全过程有序进行，中间没有过松或过紧情况出现。

b、通信通畅：有专门的演习用通信、自动化系统，相关人员全部到位，并且在演习中没有差错。

c、模拟真实：演练系统模拟可能发生事故的真实环境，演练系统与运行系统完全安全隔离。

（3）评估程序

1）对应急演练方案进行评估。

2）到现场观摩评估。

3）形成评估报告。
4、安全保障方案
（1）实战演练期间应遵循“安全第一”的原则，避免发生人为责任事故，以保人身、保设备为主。
（2）注意安排好电网运行系统，做好事故预想和事故处理预案，确保电网运行系统安全运行。充分做好实战试验系统的事故预想和应急事故处理预案，确保实战试验系统的设备安全。
（3）演练要保证社会公众人身财产安全，防止事故发生。
（4）编制演练安全保障处置方案，落实相关安全措施。
（5）根据实战演练具体特点，制定演练其他注意事项。部分演练可采取分步演练方式，选取合适时间进行现场演练。
（6）如演练过程出现其他突发事件，可中止局部演练或全部演练进程。

    二、实施过程（略）

    三、演练评估（略）
    四、演练总结与改进（略）
















































































































  

附录B

电力突发事件应急演练流程图

                                       
                                         
           

                                                            

                                                                                                                             

                                                                                                                      

                                                          

                                                                                                                     
                                         

                                                                                       

                                                                                                                           


                                              


                                                                                                                      
                                                                                         

                                                                                                                      

                                                              
  











演练计划





编写应急演练


工作方案、脚本





人员培训与准备





编写安全保障方案





编写评估指南





演练规划、计划





成立组织、领导机构





技术组





策划组





后勤组





评估组





演练准备





落实资金、物资和安全、技术措施





进程控制





记录评估





演练解说





演练执行





演练实施





演练结束





演练总结





持续改进





撰写总结报告





预案修订





文件归档与备案





演练结束








8

